. Vodovody a kanalizace Hodonin, a.s.

Pitna voda pro Vas domov
\ p/ Cista voda pro prirodu ..

Vodovody a kanalizace Hodonin, a.s.
Purkyfiova 2933/2, 695 11 Hodonin

Spoletnost je zapsana v obchodnim rejstfiku Krajského soudu v Brné, oddil B, vioZka 1168

Chemicka sluzba vodovodi, laboratof Gipravna vody Bzenec Pfivoz, 696 81 Bzenec
Zkugebni laboratof &. 1330 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018

tel: 518 332 023, mobil: 724 612 866, e-mail: zrunova@vak-hod.cz, www.vak-hod.cz

Protokol o zkousce ¢. 1447/25

Objednatel: Ing. Jaroslav Bartoni¢ek spol. s r.o., Mudra 1230, 696 02 Ratiskovice

Misto odbéru: Suchov, OU, kancelaf, dfez

Oznaceni vzorKku: 21 Cislo vzorku:  3458/25

Matrice: voda pitna

Vzorek odebral: Bilkova Zina Bc. Odbér podle: [-CHSV-61 A

Datum a éas odbéru: 29.7.2025 9:45  Prijem: 29.7.2025 12:38 Analyzovano: 29.7.2025 -11.8.2025
ukazatel jednotka hodnota | metoda nejistotal limit ! JA/N/S
teplota °C 19,5 CSN 75 7342 0,08 - -1 A
chlor volny mg/l 0,06 [-CHSV-20 - 0,30 + A
chut’ senzoricky prijatelny | I-CHSV-101 - - i A
pach senzoricky pFijatelny | I-CHSV-101 - - + | A
koliformni bakterie KTJ/100ml 0 I-CHSV-31 = 0 + | A
Escherichia coli KTJ/100ml 0 I-CHSV-31 E 0 + | A
intestinalni enterokoky KTJ/100ml 0 1I-CHSV-33 - 0 + | A
poéty kolonii pii 36 °C KTJ/ml 0 I-CHSV-34 - 40 + | A
poéty kolonii pfi 22 °C KTJ}/ml 10 I-CHSV-34 - 200 + | A
barva mg/l Pt <2,0 I-CHSV-01 - 20 + | A
zakal ZF(n) <0,30 I-CHSV-02b - 5 + | A
pH 8,06 I-CHSV-03 5% 65-95|1+1| A
chem. spotieba kysliku manganistanem _ [mg/| 0,59 I-CHSV-05 20% 3.0 + A
vapnik+hor&ik (tvrdost) mmol/I 0.7 I-CHSV-06 5% 20-35 1| - A
dusitany mg/l <0,010 | I-CHSV-15 - 0.50 + ] A
dusicénany mg/l <1,0 I-CHSV-16 - 50 + A
Zelezo mg/l 0,055 [-CHSV-09 15% 0.20 + | A
chloritany g/l <5.0 sub ALS - 250 + | SA
chloreénany ng/l 60,3 sub ALS 20% 250 + | SA
nikl ng/l <2,0 sub ALS - 20 + | SA
méd ug/l <1,0 sub ALS - 1000 + | SA
olovo pe/l <1,0 sub ALS - 10 + | SA
kadmium e/l <0,20 sub ALS - 5.0 + | SA
trichlomethan ng/l 0,13 sub ALS 40% 30 + | SA
benzen g/l <0,20 sub ALS - 1.0 + | SA
1,2 dichlorethan ne/l <0,750 sub ALS - 3,0 + | SA
trichlorethen ng/l <0,10 sub ALS - 10 + | SA
bromdichlormethan we/l <0,10 sub ALS - - - | SA
tetrachlorethen ug/l <0,20 sub ALS - 10 + | SA
dibromchlormethan ne/l <0,10 sub ALS - - - | SA
tribrommethan ng/l <0,20 sub ALS - - - | SA
suma trihalomethanti pe/l 0,13 sub ALS - 50 + | SA
benzo(b)fluoranthen pne/l <0,020 sub ALS - - SA
benzo(k)fluoranthen pe/l <0,020 sub ALS - - - | SA
benzo(a)pyren ne/l <0,0050 | sub ALS - 0,010 + | SA
benzo(ghi)perylen ne/l <0,020 | sub ALS - - - | SA
indeno(1,2.3-cd)pyren pg/l <0,020 | sub ALS - - - | SA
suma PAU(252) ng/l 0 sub ALS - 0.1 + | SA
halogenoctové kyseliny ng/l 0 sub ALS - - - | SA
kyselina dibromoctova ne/l <0,50 sub ALS - - - | SA
kyselina dichloroctova neg/l <0,50 sub ALS - - - | SA
kyselina bromoctova ng/l <1,00 sub ALS - - - | SA
kyselina chloroctova ug/l <1,00 sub ALS - - - | SA
kyselina trichloroctova ng/l <0,50 sub ALS - - - | SA

protokol. 144725

1/2




Vysvetlivky:

limit hodnota stanovena vyhlaskou 252/2004 Sh.v uplném a platném znéni - ptiloha &.1

+ parametr vyhovuje limitu

! parametr nevyhovuje limitu

A metoda v rozsahu akreditace

N metoda mimo rozsah akreditace

[-CHSV pracovni instrukce

S subdodavatelska analvza

sub ALS laboratoi ALS Czech Republic, s.r.o.

- nezadano
I-CHSV-01 CSN EN 1SO 7887 1-CHSV-101 CSN EN 1622, CSN 75 7340
I-CHSV-16 CSN I1SO 7890-3 [-CHSV-03 CSNISO 10523
[-CHSV-15 CSN EN 26777 [-CHSV-06 CSN ISO 6059
[-CHSV-05 CSN EN 1SO 8467 CSN 75 7342 * CSN 75 7342
[-CHSV-33 CSN EN 180 7899-2 [-CHSV-20 * navod firmy Hach
[-CHSV-31 CSN EN SO 9308-1:2015 [-CHSV-02b CSN EN ISO 7027
[-CHSV-34 CSN EN ISO 6222 [-CHSV-09 CSN IS0 6332
I-CHSV-61 CSN EN IS0 5667-1, CSN EN ISO 5667-3, CSN ISO 5667-5, CSN ISO 5667-14, CSN EN 1SO 19458

*Zkoudky byly provedeny na misté odbéru. Ostatni zkou3ky byly provedeny v laboratori CHSV, upravna vody Bzenec Privoz (kromé zkousek
oznacenych S - subdodéavka)

Vysledky zkousek se tykaji jen predmétu zkousky a nenahrazuji jiné dokumenty.

Zaznam o odbéru vzorku je uloZen v laboratofi.

Nejistoty jsou vztazeny k namé&fenym hodnotdm a nezahrnuji nejistotu odbéru vzorku. Jsou to nejistoty rozsifené, vyjadrené v %,

na hladin¢ pravdépodobnosti pfiblizne¢ U=95 %. pro koeficient roz8ifeni k=2. Nejistota odbeéru vzorku je 10%.

Nejistoty mefeni se pro acely posouzeni vyroku o shod€ se specifikaci nezohlediuji.

Bez pisemného souhlasu laboratofe nesmi byt tento protokol reprodukovan jinak nez cely.

Vodovody a kanalizace
Hodonin, a.s.
Purkyfova 2833/2
696 11 Hodonin

Ing. Jana Zriinova
protokol schvalil, vystavil: 11.8.2025 vedouci chemické sluzby vodovodi
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